
Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

BAÑO

F

BAÑO

M

OFFICE

Termot.

elect.

OFICINA

OFICINA

1 1 1 1

1111

1 1 11

1111

1

2

22

2

2

2

2

2

2

LAE

LAE

LAE

LAE

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220

Te Dat 220Te Dat 220Te Dat 220Te Dat 220Te Dat 220

x2

x2

x2

x2

x2 x2 x2

x2

x2 x2

x2

x2

x2

x2

x2 x2 x2

Te Dat 220

x2

x2

x2

AA

AA

AA

x2

x2

x2

SALIDA DE
EMERGENCIA

AA

x2

x2

AA

LAE

LAE

LAE

LAE

REFERENCIAS ESQUEMA ELECTRICO

1

Artefacto tipo Beta C336 DP D120 LED marca Bael o

mayor prestación

Tomacorriente de 220 V 10 A

Artefacto de luz de emergencia con batería de 12V a Led equipo inverter

2

Artefacto tipo CUP 18 LED marca Bael o de mayor

prestación

LAE

Circuito Especial para aire acondicionado.

Te Dat 220

AA

Periscopio con dos tomacorrientes ,con ficha para datos y ficha

para telefono, no incluye cableado de datos.

Cartel indicador luminoso de salida de emergencias
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